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1. Загальні відомості про прилад 
Це керівництво користувача призначене для вивчення програмування і пра-

вил експлуатації приладів приймальний - контрольних ППК «Грифон - 16» з вер-
сією програмного забезпечення 1.Х. 

1.1 Скорочення. 
В документі застосовані наступні скорочення: 
ШС – шлейф сигналізації; 
ПЗ – програмне забезпечення; 
ПЦС - пульт централізованого спостереження; 
ППК – прилад приймально-контрольний; 
ППЗ – пристрій постановки/зняття з охорони. 
РКІ – рідкокристалічний індикатор 
1.2 Терміни і визначення 
Шлейф сигналізації - дротяна лінія, яка забезпечує зв'язок приладу із спові-

щувачами; 
Пароль користувача - послідовність цифр, яка дозволяє зняти або поставити 

прилад під охорону; 
Майстер-код - послідовність цифр, яка дозволяє вхід в визначені режими ро-

боти; 
Порушення ШС - замикання (сумарний опір ШС і кінцевого елемента менше 

2,2 кОм) або обрив (сумарний опір ШС і кінцевого елемента більше 4,9 кОм) на 
час не менше 70 мс. 

Час затримки на вхід – час, який надається користувачу для зняття з охорони 
після відкриття приміщення. 

Час затримки на вихід – час, який надається користувачу для того, щоб зали-
шити приміщення після виконання процедури постановки під охорону. 

1.3 Призначення приладу 
ППК "Грифон-16" (в подальшому - прилад)  призначений для приймання спо-

віщень від сповіщувачів, модуля розширення "Грифон-16П" та ППЗ, передавання 
їх на ПЦС по мовному каналу GSM в та/або по каналу GPRS, та/або по каналу 
Ethernet (при комплектуванні модулем МП Ethernet) та включення світлових і зву-
кових оповіщувачів.  

2. Технічні характеристики 
2.1 Живлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою 

220В (+22В, -33В), частотою (50�1) Гц. 
2.2 Резервне електроживлення приладу здійснюється від джерела постійного 

струму (акумулятора) з напругою 10,8 В -13,2 В, ємністю 1,2 А/г. 
2.3 Прилад забезпечує автоматичне переключення на живлення від акумуля-

тора при зникненні напруги в мережі 220В 50 Гц та навпаки при відновленні ме-
режі. 

2.4 При зниженні напруги акумулятора до 11,2-11,4 В формується сповіщення 
«Напруга акумулятора нижче норми». 
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2.5 При розкритті ППК прилад переходить в режим "Тривога" з передаванням 
сповіщення "Розкриття корпусу ППК". 

2.6 В режимі «Тривога» прилад забезпечує по виходу «BELL» вмикання зву-
кового оповіщувача на час, визначений при програмуванні приладу.  

2.7 При отриманні від ПЦС підтвердження про прийняття сповіщення про по-
становку під охорону прилад видає команду на відповідний ППЗ на вмикання ви-
носного світлодіода на час, визначений при програмуванні ППК (ППЗ).  

2.8 Прилад призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях, 
в яких відсутні хімічні гази та пари, що руйнують метал та ізоляцію, з наступними 
умовами навколишнього середовища:  

температура від +50С до +400С; 
відносна вологість від 30% до 80%; 
атмосферний тиск від 86 до 107 кПа. 

3. Принцип роботи 
Постановка та зняття ППК з охорони здійснюється за допомогою кодів, які 

вводяться з клавіатури або з мобільного телефону, або за допомогою електронного 
ключа наступних ППЗ:  

безконтактні Грифон RFID; 
біометричні Грифон БМ; 
радіобрелоки Грифон РБ;  
клавіатури Грифон GK-2;  
клавіатури Грифон LK-2   
Можливо одночасно використовувати всі перераховані інструменти для пос-

тановки та зняття з охорони.  

4. Призначення світлодіодів на клавіатурах.  
Призначення світлодіодів на клавіатурах.  
На  клавіатурах є світлодіоди: 

 - несправність каналів зв’язку з ПЦС; 
 - тривога; 

 - несправність каналу зв’язку з ППЗ; 
 - живлення; 
 - охорона; 
 - тампер 

5. Індикація на інших ППЗ (крім клавіатур). 
В  режимі ППЗ світлодіод: 
- миготить білим світлом, якщо адреса ППЗ не співпадає з адресою, заданою 

при конфігуруванні, або ППЗ був підключений при включеному ППК; 
- горить жовтим світлом при несправності ППЗ; 
- миготить жовтим світлом, якщо порушений тампер ППЗ, а група, до якої 

належить ППЗ знаходиться під охороною; 
- миготить зеленим світлом, якщо група знята з охорони та 
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для ППЗ Грифон БМ – образ відбитка пальця; 
для ППЗ Грифон РБ – радіобрелок. 
Якщо ключ прийнятий, то світлодіод  блимне та звучатиме короткий перери-

вчастий сигнал. 
Якщо ключ не прийнятий, то світлодіод  на 2 с. засвітиться синім світлом, та 

звучатиме довгий звуковий сигнал. 
10.4 Постановка/зняття з охорони з мобільного телефону. 
Якщо передбачається, що постановка під охорону або зняття з охорони буде 

здійснюватися з мобільного телефону,  необхідно враховувати наступні обмежен-
ня: 

- затримка на вихід  буде дорівнювати нулю 
- постановка під охорону або зняття з охорони майстер – кодом не здійсню-

ється 
Для постановки /зняття з охорони  з мобільного телефону необхідно: 
набрати номер SIM – карти ППК. Якщо ППК відбиває виклик, то він зайня-

тий передаванням сповіщення на ПЦС. Необхідно повторити процедуру через де-
який час. Якщо ППК "підняв трубку" та видав переривчастий сигнал, то він гото-
вий до прийняття пароля постановки /зняття.  Введіть пароль аналогічно вводу з 
клавіатури, при цьому після набору кожної цифри необхідно дочекатися коротко-
го гудка підтвердження. Якщо після набору будь – якої цифри протягом 5 с. гудка 
підтвердження не було, необхідно перервати процедуру постановки під охорону 
або зняття і повторити через деякий час. Якщо ППК відповів довгим гудком, то 
функція постановки/зняття не виконана (невірно введений пароль, або не всі ШС в 
нормі). Якщо ППК відповів трьома гудками, він став під охорону (знявся з охоро-
ни). Швидка постановка групи або всих груп здійснюється аналогічно поставновці 
з клавіатури. 
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Постановка під охорону або зняття з охорони майстер – кодом не здійснюєть-
ся. 

Швидка постановка здійснюється набором цифри, що відповідає номеру гру-
пи (від 1 до 8) і "*". Швидка постановка всих груп здійснюється набором цифри 9 і 
"*". 

10.2.2 Грифон LK-2 в режимі мініППК. 
Постановка/зняття під охорону здійснюється набором цифри номера користу-

вача (від 1 до 8) і чотирьох цифр пароля. При правильному наборі прозвучить ко-
роткий переривчастий звуковий сигнал, при неправильному - монотонний звуко-
вий сигнал. При триразовому помилковому наборі пароля клавіатура блокується 
на 90 секунд. 

Якщо протягом часу затримки хоча б один ШС, які були законфігуровані без 
затримки на вихід, був порушений, або на момент закінчення часу затримки ШС, 
який був законфігурований з затримкою на вихід, не в нормі, світлодіод  «А»
 почне миготіти з частотою 5 Гц та буде горіти світлодіод порушеного 
ШС, прилад під охорону не стане. Для постановки під охорону необхідно віднови-
ти порушений ШС та повторити процедуру постановки під охорону. 

Якщо в період охорони була тривога по будь – якому ШС, до зняття мініППК 
з охорони будуть миготіти  світлодіоди відповідних ШС, які були порушені, та 
миготіти світлодіод «А». . 

Виносний світлодіод: 
- якщо всі ШС в нормі (стан затриманого ШС не має значення) – почне миго-

тіти з частотою 1 Гц на час затримки; 
якщо протягом часу затримки ШС, які були законфігуровані без затримки на 

вихід, не порушувались та на момент закінчення часу затримки ШС, який був за-
конфігурований з затримкою на вихід, в нормі – прилад стане під охорону та після 
підтвердження про це з ПЦС світлодіод засвітіться ровним світлом на час, заданий 
при конфігуруванні; 

якщо протягом часу затримки хоча б один ШС, які були законфігуровані без 
затримки на вихід, був порушений, або на момент закінчення часу затримки ШС, 
який був законфігурований з затримкою на вихід, не в нормі, світлодіод почне 
миготіти з частотою 5 Гц, прилад під охорону не стане. Для постановки під охо-
рону необхідно повторити процедуру постановки під охорону; 

якщо в період охорони була тривога по будь – якому ШС, світлодіод буде ми-
готіти, доки мініППК не буде знятий з охорони.  

Постановка під охорону або зняття з охорони майстер – кодом не здійснюєть-
ся 

10.3 Постановка  під охорону або зняття з під охорони за допомогою елект-
ронних ключів. 

Для постановки або зняття з охорони групи необхідно піднести ключ до зчи-
тувача (для Грифон РБ – натиснути кнопку, що розташована ближче до карабіну, 
та тримати 3 с. Кнопка, що розташована ближче до світлодіода, використовується 
як кнопка тривожної сигналізації. При її натисканні звуковий сигнал відсутній, 
але на ПЦС надійде відповідне сповіщення). 

Під ключем мається на увазі: 
для ППЗ Грифон RFID – транспондер; 
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порушений тампер будь - якого ППЗ даної групи або ППК, якщо він в складі 
даної групи; 

порушений будь – який ШС групи, до якої належить ППЗ; 
- горить зеленим світлом, якщо група знята з охорони та тампери всіх ППЗ 

даної групи або ППК, якщо він в складі даної групи, та всі ШС даної групи в нор-
мі; 

- горить червоним світлом, якщо група під охороною та тампери всіх ППЗ да-
ної групи і ППК, якщо він в складі даної групи, та всі ШС даної групи в нормі; 

- миготить червоним світлом, якщо група під охороною та 
порушений тампер будь - якого ППЗ даної групи або ППК, якщо він в складі 

даної групи; 
порушений будь – який ШС групи, до якої належить ППЗ. 
Звуковий сигнал звучить при порушенні ШС або тампера під час охорони.  
В  режимі мініППК  світлодіод: 
- горить жовтим світлом при несправності ППЗ; 
- миготить жовтим світлом, якщо порушений тампер ППЗ; 
-  миготить жовтим світлом, що супроводжується звуковим сигналом, якщо 

ППЗ не законфігурований; 
- горить зеленим світлом, якщо ППЗ знятий з охорони та обидва ШС в нормі; 
- миготить зеленим світлом, якщо ППЗ знятий з охорони та хоч один ШС не в 

нормі; 
- горить червоним світлом, якщо ППЗ під охороною; 
- миготить червоним світлом, якщо в період охорони був порушений хоч 

один з ШС. Миготіння буде продовжуватись до зняття ППЗ з охорони. 
Звуковий сигнал звучить переривчасто на час затримки, якщо при конфігуру-

ванні ППЗ будь – який ШС був заданий з затримкою. 
Звуковий сигнал звучить при порушенні ШС в період охорони, якщо при 

конфігуруванні ППЗ було задано включення звукового сигналу на заданий період 
часу. 

6. Вказівки щодо безпеки 
Роботи з установлювання, знімання та ремонту приладу повинні виконува-

тись працівниками, що вивчили документацію на прилад та мають допуск до ро-
боти з електроустановками. 

7. Конфігурування приладу 
Конфігурування приладу здійснюється за допомогою ПЕОМ. 

8. Робота з клавіатурами 
8.1 Клавіатура Грифон GK-2   
Індикація стану ШС відображається (позиції РКІ 1-G): 
 
"."- ШС не ввімкнений при конфігуруванні; 
"-"- ШС в нормі і хоча б одна група, до якої він належить, без охорони; 
"+"-  ШС в нормі і всі групи, до яких він належить, під охороною; 
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"1- G"- номери ШС, які порушені. 
 При порушенні ШС  на РКІ світиться символ номеру ШС у відповідній пози-

ції. Якщо порушення ШС відбулося в період охорони, додатково світиться світло-
діод .  

При несправності каналу зв’язку з ПЦС світиться світлодіод  , при неспра-
вності каналу зв’язку з ППЗ світиться світлодіод  .  

При несправності акумуляторної батареї мигає світлодіод , при відсутності 
основного живлення світлодіод  гасне.  

Якщо хоча б одна група під охороною, то горить  . Якщо всі групи зняті з 
охорони, цей світлодіод не горить. При затримці на вихід цей світлодіод миготить. 

Якщо тампер ППК і всіх ППЗ в нормі, світлодіод   не світиться, якщо хоча 
б один з них не в нормі – світиться. 

8.1.1 Ввімкнення/вимкнення користувачів.  
Щоб увійти в цей режим, необхідно ввести символ “*”, потім символ “0”, піс-

ля чого ввести пароль “майстер - кода”. При вірному вводі символи на РКІ відо-
бразять стан перших 8 користувачів (якщо є символ ”+” – користувач ввімкнений). 
Для перегляду наступних 8 користувачів необхідно натиснути кнопку ►. При 
цьому в лівому верхньому куті РКІ буде символ "П9", а в правому верхньому куті 
символ "П16" і буде відображений стан користувачів з 9 по 16. При наступному 
натисканні кнопки ► буде відображений стан наступних 8 користувачів и т.д. Для 
перегляду попередніх 8 користувачів необхідно натиснути кнопку ◄. 

Кількість користувачів та їх приналежність до груп задається при конфігуру-
ванні. 

Наприклад, необхідно змінити стан користувача 19: 
*0 1601 – (пароль “майстер - коду” - “1601”), 
треба натискати кнопку ►, доки в лівому верхньому куті РКІ буде символ 

"П17", а в правому верхньому куті символ "П24" 
при цьому, якщо був символ ”+” на 3 позиції РКІ (користувач 19 ввімкнений), 

то після вводу цифри “3” з’явиться символ ”-” (користувач 19 відімкнений) і на-
впаки. 

Для заміни стану наступного користувача необхідно виконати аналогічну 
процедуру для відповідного номеру користувача. 

Для виходу з режиму необхідно ввести символ “#”. 
УВАГА: при переході користувача із стану вимкнений в стан ввімкнений, па-

роль цього користувача встановлюється у відповідності з таблицею: 
Номера 

користувачів 
Номера користувачів у вибраній «вісімкі» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1-8 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 
9-16 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 
17-24 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 
25-32 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 
33-40 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 
41-48 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 
49-56 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 
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Підтвердження правильності набору (переривчастий звуковий сигнал). 
Оповіщення про неправильний набір (монотонний звуковий сигнал). 
Оповіщення про перехід  під охорону (переривчастий звуковий сигнал на час 

затримки на вихід). 
Оповіщення про затримку на вхід  (монотонний звуковий сигнал до зняття з 

охорони або закінчення часу затримки). 

10. Постановка постановка /зняття об'єкта з охорони. 
Перед тим, як поставити об'єкт під охорону, необхідно закрити всі двері, вік-

на, кватирки, люки в охороняємих приміщеннях. Покинувши територію, що охо-
роняється датчиками руху, впевнитись, що ні один із ШС не порушений (див. 
п.7.1). 

10.1 Постановка  під охорону або зняття з під охорони за допомогою клавіа-
тури Грифон GK-2. 

Щоб поставити під охорону необхідно ввести цифру "1" та 4-х значний па-
роль. 

Щоб зняти з охорони, необхідно ввести цифру "3" та 4-х значний пароль.  
Якщо процедура виконана вірно, звучить переривчастий звуковий сигнал. На 

РКІ з’явиться повідомлення про номер групи, яку зняли з охорони. Якщо одночас-
но знято з охорони декілька груп, на РКІ буде відображений номер старшої групи 
із списку знятих. 

Якщо процедура виконана невірно – протягом 2-х секунд звучить неперерив-
ний звуковий сигнал. Щоб відмінити ввід  та вийти з режиму, необхідно ввести 
символ “#”. 

Якщо пароль введений невірно три рази, буде сформоване та передане спові-
щення "Спроба підбору пароля користувача". Клавіатура буде заблокована на 90 с. 

Постановка під охорону або зняття з охорони майстер – кодом не здійснюєть-
ся. 

Швидка постановка групи здійснюється набором цифри, що відповідає номе-
ру групи (від 1 до 8) і "*". Швидка постановка всих груп здійснюється набором 
цифри 9 і "*". 

10.2 Постановка  під охорону або зняття з під охорони за допомогою клавіа-
тури Грифон LK-2. 

10.2.1 Грифон LK-2 в режимі ППЗ. 
Щоб поставити під охорону необхідно ввести цифру "1" та 4-х значний па-

роль. 
Щоб зняти з охорони, необхідно ввести цифру "3" та 4-х значний пароль.  
Якщо процедура виконана вірно, звучить переривчастий звуковий сигнал.  
Якщо процедура виконана невірно – протягом 2-х секунд звучить неперерив-

ний звуковий сигнал. Щоб відмінити ввід  та вийти з режиму, необхідно ввести 
символ “#”. 

Якщо пароль введений невірно три рази, буде сформоване та передане спові-
щення "Спроба підбору пароля користувача". Клавіатура буде заблокована на 90 с. 

Світлодіод   змінює свій стан через 6 с після виконання процедури поста-
новки або зняття з охорони. 
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Індикація стану ШС відображається світлодіодами в позиції 1-2. Світлодіод 
світиться – ШС не в нормі, не світиться – в нормі, або не був ввімкнений при кон-
фігуруванні. Якщо порушення ШС відбулося в період охорони, додатково світить-
ся світлодіод "А". 

При несправності каналу зв’язку з ППК “Грифон 16” світиться світлодіод .  
Світлодіод  горить при наявності живлення.  
Якщо ШС клавіатури під охороною, то горить  . Якщо ШС зняті з охорони, 

цей світлодіод не горить. При затримці на вихід цей світлодіод миготить. 
Якщо тампер клавіатури в нормі, світлодіод  не світиться, якщо не в нормі 

– світиться. 
8.3.1 Ввімкнення/вимкнення користувачів.  
При конфігуруванні приладу пароль “майстер - коду” установлюється “1601”. 
Щоб увійти в цей режим, необхідно ввести символ “*”, потім символ “0”, піс-

ля чого ввести пароль “майстер - кода”. При вірному вводі будуть миготіти світ-
лодіоди , “А”, “В”, “С”. Світлодіоди 1 – 8 відобразять стан 8 користувачів (сві-
тлодіод світиться – користувач ввімкнений).  

Наприклад, необхідно змінити стан користувача 5: 
*0 1601 5 – (пароль “майстер - коду” - “1601”), 
при цьому, якщо світлодіод "5"світиться (користувач 5 ввімкнений), то після 

вводу цифри “5” світлодіод "5"погасне (користувач 5 відімкнений) і навпаки. 
Для заміни стану наступного користувача необхідно виконати аналогічну 

процедуру для відповідного номеру користувача. 
Для виходу з режиму необхідно ввести символ “#”. 
УВАГА: при переході користувача із стану вимкнений в стан ввімкнений, па-

роль цього користувача встановлюється 7777. 
8.3.2 Заміна паролів користувачів.  
Для цього необхідно увійти до режиму "ввімкнення/вимкнення користувачів". 

Вхід в цей режим здійснюється наступним набором кнопок: кнопка "*", номер 
користувача від 1 до 8 і чотири цифри пароля користувача. Якщо введення здійс-
нене вірно і пароль вірний, вхід в режим "ввімкнення/вимкнення користувачів" 
здійснений. Підтвердженням цьому служить почергове мигання світлодіодів кла-
віатури. Тепер необхідно ввести чотири цифри нового пароля і ще раз чотири ци-
фри нового пароля для підтвердження. При правильному введенні новий пароль 
привласнюється і автоматично відбувається перехід в режим перегляду поточного 
стану ШС. Якщо вхід в режим "ввімкнення/вимкнення користувачів" або підтвер-
дження паролю здійснений не вірно, то звучить монотонний сигнал. Для виходу з 
режиму необхідно ввести символ “#”. 

8.3.3 Заміна майстер – коду.  
Прилад постачається підприємством з майстер – кодом  1601. Для його заміни  

необхідно набрати символ "*",  цифру "9", майстер – код, чотири цифри нового 
майстер коду і ще раз чотири цифри нового майстер коду. 

Для виходу з цього режиму використовується кнопка "#". 

9. Призначення звукового сигналу клавіатур. 
Підтвердження натиснення кнопки (короткочасний звуковий сигнал). 
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57-64 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 

8.1.2 Для встановлювання паролю користувача необхідно виконати процедуру 
ввімкнення користувача, після чого провести заміну паролю на той, що потрібен. 

Зміна паролю користувача здійснюється вводом символу “*”, потім “8”, ста-
рий 4-х значний пароль (при вірному вводі миготять усі світлодіоди, при невірно-
му -  протягом 2-х секунд звучить непереривний звуковий сигнал), новий пароль, 
повтор нового пароля. Наприклад 

                         *   8 0203 5678 5678 – (старий пароль “0203”, новий пароль 
“5678”). 

Якщо зміна паролю зроблено вірно,  звучить переривчастий звуковий сигнал, 
якщо невірно – протягом 2-х секунд звучить непереривний звуковий сигнал. Щоб 
відмінити ввід  та вийти з режиму, необхідно ввести символ “#”. 

8.1.3 Для заміни майстер-коду необхідно ввести символ "*", ще раз "*", старий 
пароль та два рази новий пароль. 

8.1.4 Контроль рівня сигналу GSM. 
Для контролю рівня сигналу GSM необхідно ввести на клавіатурі “*”, потім 

“9”, пароль "майстер-коду" ( при вірному вводі миготять всі світлодіоди ) та номер 
секції “0 1”.   

Символи на РКІ відобразять рівень сигналу по каналу GSM. 
 

Рівень сигналу Якість зв'язку по каналу GSM 
-90 dB Погано 
-85 dB Погано 
-80 dB Погано 
-75 dB Добре 
-70 dB Добре 
-65 dB Добре 
-60 dB Відмінно 
-55 dB Відмінно 
Гірше –100 dB Відсутність зв'язку по каналу GSM 

Наприклад: 
* 9 1601 01 – ("майстер-код"– “1601”) 
Вийдіть з режиму контролю рівня радіосигналу, для чого  введіть символ “#”. 
Нормальна робота ППК гарантується тільки при рівні сигналу не гірше – 

75dB.  
При рівні сигналу гірше –75dB необхідно домогтися поліпшення рівня сигна-

лу шляхом підключення і вибору  місця розташування та орієнтації виносної анте-
ни ADA 0062, або установкою антени з більшим коефіцієнтом посилення. При 
неможливості досягти необхідного рівня сигналу шляхом установки спрямованої 
антени, необхідно відмовитися від охорони даного об'єкта по каналу GSM. 

8.1.5 Режим перегляду стану груп 
Для входу в режим необхідно натиснути "0". На РКІ на відповідній позиції 

групи буде "+", якщо вона під охороною, і "-", якщо вона без охорони. 
Для виходу з режиму необхідно ввести символ “#”. 
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8.2 Клавіатура Грифон LK-2 в режимі ППЗ  
Індикація стану ШС відображається світлодіодами в позиції 1-8. Світлодіод 

світиться – ШС не в нормі, не світиться – в нормі, або не був ввімкнений при кон-
фігуруванні. Якщо порушення ШС відбулося в період охорони, додатково світить-
ся світлодіод "А". 

На клавіатурі LK-2 можна побачити стан 16 ШС.  Якщо світлодіод "В"не го-
рить, ШС з 9 по 16 в нормі. Якщо світлодіод "В"горить, якісь ШС з 9 по 16 пору-
шені. Для перегляду їх стану необхідно натиснути і утримувати кнопку ▼. Доки 
кнопка утримується, буде світитися світлодіод "С", світлодіоди 1-8 відобразять 
стан ШС 9 - 16. 

При несправності каналу зв’язку з ПЦС світиться світлодіод  , при неспра-
вності каналу зв’язку з ППЗ світиться світлодіод  .  

При несправності акумуляторної батареї мигає світлодіод , при відсутності 
основного живлення світлодіод гасне.  

Якщо хоча б одна група під охороною, то горить  . Якщо всі групи зняті з 
охорони, цей світлодіод не горить. При затримці на вихід цей світлодіод миготить. 

Якщо тампер ППК і всіх ППЗ в нормі, світлодіод  не світиться, якщо хоча 
б один з них не в нормі – світиться. 

8.2.1 Ввімкнення/вимкнення користувачів.  
При конфігуруванні приладу пароль “майстер - коду” установлюється “1601”. 
Щоб увійти в цей режим, необхідно ввести символ “*”, потім символ “0”, піс-

ля чого ввести пароль “майстер - кода”. При вірному вводі будуть миготіти світ-
лодіоди , ,   і світитися світлодіод . Світлодіоди 1 – 8 відобразять стан 
перших 8 користувачів (світлодіод світиться – користувач ввімкнений). Для пере-
гляду наступних 8 користувачів необхідно натиснути кнопку ►. При цьому буде 
відображений стан користувачів з 9 по 16 і будуть світитися світлодіоди відповід-
но до Таблиці 4. При наступному натисканні кнопки ► буде відображений стан 
наступних 8 користувачів и т.д. Для перегляду попередніх 8 користувачів необ-
хідно натиснути кнопку ◄. 

Номера ко-
ристувачів 

Світлодіоди 
 А В С 

1-8 +    
9-16  +   
17-24 + +   
25-32   +  
33-40 +  +  
41-48  + +  
49-56 + + +  
57-64    + 

"+"- світлодіод світиться 
Наприклад, необхідно змінити стан користувача 19: 
*0 1601 – (пароль “майстер - коду” - “1601”), треба натискати кнопку ►, доки 

не засвітяться світлодіоди  и "А". 
при цьому, якщо світлодіод "3" світиться (користувач 19 ввімкнений), то піс-

ля вводу цифри “3” світлодіод "3" погасне (користувач 19 відімкнений) і навпаки. 
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Для заміни стану наступного користувача необхідно виконати аналогічну 
процедуру для відповідного номеру користувача. 

Для виходу з режиму необхідно ввести символ “#”. 
УВАГА: при переході користувача із стану вимкнений в стан ввімкнений, па-

роль цього користувача встановлюється у відповідності з розділом 16. 
8.2.2 Встановлювання паролю користувача, заміна майстер – коду здійсню-

ється аналогічно п.8.1.2-8.1.3 
8.2.3 Контроль рівня сигналу GSM. 
Для контролю рівня сигналу GSM необхідно ввести на клавіатурі “*”, потім 

“9”, пароль "майстер-коду"(при вірному вводі миготять світлодіоди , , , , 
) та номер секції “0 1”.   

Світлодіоди 1-8 відобразять рівень сигналу по каналу GSM. 
 

світлодіод Рівень сигналу Якість зв'язку по каналу GSM 
1 - 8 -55 dB Відмінно 
2 - 8 -60 dB Відмінно 
3 – 8 -65 dB Добре 
4 – 8 -70 dB Добре 
5 – 8 -75 dB Добре 
6 – 8 -80 dB Погано 
7 – 8 -85 dB Погано 
8 -90 dB Погано 
Не горять світ-
лодіоди стану 
зон 

Гірше –100 dB Відсутність зв'язку по каналу GSM 

 
Наприклад: 
* 9 1601 01 – ("майстер-код"– “1601”) 
Вийдіть з режиму контролю рівня радіосигналу, для чого  введіть символ “#”. 
Нормальна робота ППК гарантується тільки при рівні сигналу не гірше – 

75dB.  
При рівні сигналу гірше –75dB необхідно домогтися поліпшення рівня сигна-

лу шляхом підключення і вибору  місця розташування та орієнтації виносної анте-
ни ADA 0062, або установкою антени з більшим коефіцієнтом посилення. При 
неможливості досягти необхідного рівня сигналу шляхом установки спрямованої 
антени, необхідно відмовитися від охорони даного об'єкта по каналу GSM. 

8.2.4 Режим перегляду стану груп 
Для входу в режим необхідно натиснути "0". Після цього світлодіоди 1 – 8 

будуть відображати стан відповідних груп: 
світлодіод світиться – група під охороною; 
світлодіод миготить – група без охорони; 
світлодіод не світиться – така група відсутня. 
8.3 Клавіатура Грифон LK-2 в режимі мініППК 
Якщо світлодіод  горить, світлодіод  миготить і звучить переривчастий 

сигнал - клавіатура не законфігурована. 


